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A R K I V L O K A L S I N S P E K T I O N  H O S  

K U L T U R F Ö R V A L T N I N G E N  
 
Kulturförvaltningen avser att bygga ett nytt slutarkiv (B 395) i dess lokaler 
på Beridarebansgatan 5, kv. Skansen 23. 
Stadsarkivet har beretts möjlighet att titta på lokalen. Mötet ägde rum den 
2 februari. Vid detta närvarade Martin Ståhl från stadsarkivet och Anna 
Lysholm, byggkonsult och projektledare från KNSS Projekt AB. 
Besöket var en förhandsbesiktning. Installering av dörr samt ventilations-
rör med tillhörande brandspjäll i brandklass EI 120 återstår. Dessutom 
kunde stadsarkivet konstatera att eluttag hade installerats i lokalen. Enligt 
uppgift behövs dessa för elhyllornas drift. Då starkströmsinstallationer 
måste vara fasta kan detta inte godkännas. Kulturförvaltningen måste an-
tingen avlägsna eluttagen eller förse dem med låsbara kåpor, om de be-
hövs för arkivlokalens drift, såsom städning.  
Arkivlokalen är i övrigt utförd i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och 
allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler (RA-FS 
1997:3). 
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Lokalen bedöms vara färdig den 31 mars i år. Stadsarkivet har för avsikt 
att följa upp detta. Det åligger förvaltningen att kontakta stadsarkivet för 
slutbesiktning. Lokalen får tas i bruk först när denna genomförts. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Martin Ståhl 
 
Stadsarkivets enhet för tillsyn och rådgivning  
 
 
 
 


